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NOTA

CALLE J.G. ARTIGAS

S:

Los tomacorrientes con llave y los instalados en las salas de nifios, irGdn a la misma altura que los
interruptores de luz. Con conductor CF 1 x 2 + 2 N + 2 T y con proteccidn magnetotérmica |l
16A.

Se instalard un interruptor bipolar sobre mesada para comando de cocina con registro a 25cm del
piso detrgs de la misma.

Todos los tomacorrientes con lIlave serdan del tipo Schuko.

Los tomacorrientes para otros usos se instalargn a 0.30m a nivel de piso terminado y en cada
plaqueta se instalardn dos tomas modulares. Con conductor CF 1 x 2 + 2 N + 2T y con
proteccion magnetotérmica I 10A.

En oficinas se instalard un ducto metdlico tipo ejecutivo de Distrimet, al cual se llegard canalizado
empotrado en muro desde registros independientes de datos y energia
Los interruptores de luz se instalardn a 1.10m a nivel de piso terminado.
+ 1IN + 2T y proteccidon Il BA.

Las bases de los tableros tendran como minimo 1.50m a nivel de piso terminado.

El tablero general serd confeccionado para interruptores tipo monoblock (lcc>=25kA). En el mismo
se deberd integrar descargadores de sobretensidon y un gabinete para condensadores de reactiva.
Las canalizaciones como norma general serdn de PVC 820 para conductores de 1Tmm?> y PVC ¢
25 para 2mm?

Cada puesto puesto de trabajo se instalaréd en tres portaplaquetas sobre ducto perimetral: 2
tomacorrientes schuko, 2 modulares y 2 moddulos RJ45.
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NOTAS: REFERENCIAS —— N
— Los tomacorrientes con llave y los instalados en las salas de nifios, irdn a la misma altura que los ® |centro -
interruptores de luz. Con conductor CF 1 x 2 + 2 N + 2 T y con proteccidn magnetotérmica |l
16A. —) |Brazo -
— Se instalard un interruptor bipolar sobre mesada para comando de cocina con registro a 25cm del , -
biso detrés de la misma. & | Tomacorriente tres en linea (2 por plaqueta)
— Todos los tomacorrientes con llave serdn del tipo Schuko. ey ; ; ; Q LT L2 L3 L4 L5 L6 L7 LS L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L16
k . : : : omacorriente schuko con interruptor bipolar 0
— Los tomacorrientes para otros usos se instalardn a 0.30m a nivel de piso terminado y en cada F
plaqueta se instalardn dos tomas modulares. Con conductor CF 1 x 2 + 2 N + 2T y con & |Interruptor unipolar < \ :
proteccion magnetotérmica I 10A. . [ N —— . ~ 0N
— En oficinas se instalard un ducto metdlico tipo ejecutivo de Distrimet, al cual se llegard canalizado & |Interruptor bipolar 2 € = A ¢ N\ V- m SALIDA @ @ y | o= ‘
empc?trodo en muro desde hegistros/ independientes ~de dotos~y energjo o Interruptor combinacion % = , R |
— Los interruptores de luz se instalaran a 1.10m a nivel de piso terminado. Con conductor CF 2 x 1 : 3
+ 1IN + 2T y proteccidn Il BA. /| Punto de puesta a tierra -
— Las bases de los tableros tendran como minimo 1.50m a nivel de piso terminado. T TV cabl X
— El tablero general serd confeccionado para interruptores tipo monoblock (lcc>=25kA). En el mismo v || Toma TV cable SILED 6 W LED 12W| LED 18W|LED 24 W|LED 45 W |LED 45 W LED 20 W|LED 18W|LED 20 W|LED 60 W|LED 12W LED 120 | LED 30 W LED 10 W
se deberd integrar descargadores de sobretensidon y un gabinete para condensadores czje reactiva. O |Terminal de alarma % w
— Las canalizaciones como norma general serdn de PVC 20 para conductores de 1Tmm*® y PVC @ AE Alumbradodeemergencia
25 para 2mm? 2
— : i 5 i . ; = | PANEL LED| PANEL LED| PANEL LED PANEL LED ASTRO LED PANEL LED REGLETA TREND P OVAL FAROLA LED LUMINARIA COLUMNA PROYECTOR LUMINARIA LUMINARIA
tCOdO pugst? pues;okde 2trobc1éo | se ms’tozloro/ccihI tre;Jigrtoploquetos sobre ducto perimetral: 2 @ Extactor de aire O 6/830 12./830 18/830 24,/830 R45,/830 RA45,/830 LED pasillo vidrio 18,830 20/830 PARK 60 DE EMBUTIR CON LED TIPO SC:\LRISE\LC%E\I DE ESTANCO
omacorrientes schuko, moaulares y modaulos . o | Terminal débiles tensiones (rj11,j45, portero eléc.) x| 2115 x 19| @165 X 19| @215 X 19 @255 X 20 335x1255x 301x1217x stick $215x35 271 X 146 @600 X 395 | ASIMETRICA PRO\;&ETOR CLEVER 30 (LUMINAGION REE(QJ/ILEARMGEENNT?RAIA TIPO MAREA [ —
) ) . O 55 11 X 77 : : )t LAMINA Ne:
. . 0 adosar embutir JUPITER I . N ] A. U . M. BORGES | G. VENOSA HECTOR AGUIRRE
Ll - -
B | Cartel Salida de emergencia L g Departamento de Arquitectura ATEARQS usopcmonn o L BRI FO3
SERVICIO: PLANO DE: j
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