SIMBOLOGIA

LINEAS GENERALES

TABLERO GENERAL

TABLERO DERIVADO

CAMARA DE PISO

REGISTRO

CANALIZACION POR LOSA O PARED
CANALIZACION SUBTERRANEA
MONTANTE BAJA TENSION
SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES
BANDEJA PORTACABLES
MEDIDORES

ILUMINACION

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
BRAZO h:1.80m

INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m
INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m
LUMINARIA FLUORESCENTE
LUMINARIA SERNALIZACION—SALIDA
REFLECTOR

FAROL DE JARDIN

LUMINARIA EMBUTIDA EN MURO
LUMINARIA PISCINA

PARPADO

BALIZA

CELULA FOTOELECTRICA

SENSOR DE PARED h:1.80m
SENSOR DE TECHO

REGISTRO DE CONEXION

medidor en cam 60450
colum

na
existente

columna existente
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CAJA ESTANCA DE PISO
LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

SALTO DE BANDEJA DE BANDEJA A TECHO Y
DE TECHO A BANDEJA

FUERZA

TOMA PARA EXTERIOR h:0.30m
TC MONOFASICO h:0.30m

TOMA DOBLE

TC MONOFASICO DE PISO
TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
TC MULTIPLE h:0.30m (ver detalle)
TC SCHUCKO h:0.30m

TC SCHUCKO DE PISO

TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR
VENTILADOR

CALENTADOR DE AGUA

MOTOR DE CORTINA

MOTOR DE PORTON LEVADIZO
MOTOR MONOFASICO

MOTOR TRIFASICO

EQUIPO SPLIT h:2.20m
TERMOSTATO h:1.50m

EXIRACNOR BESCRSINA

BOMBA

CONEXION DE SECAMANOS h:1.50m
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LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
GRUPO GENERADOR

TELEFONIA—DATOS-TV
CAMPANILLA  h:2.00m

BOTON PULSADOR TIMBRE

TELEFONO h: 0.30m
DATOS RJ45 h=0.30m

CONEXION TV CABLE h:30m

CONEXION DIRECT TV h:30m
WI—FI

PORTERO ELECTRICO h:1.10m

PORTERO VISOR h:1.10m
CENTRAL DE CORRIENTES DEBILES h:2.00m

REGISTRO
RACK DE BAJA TENSION
PARARRAYOS
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DESCARGA A TIERRA

INCENDIO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

e

DETECTOR FOTOELECTRICO SOBRE CIELO RASO
DETECTOR TERMICO
DETECTOR TERMICO SOBRE CIELO RASO
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PULSADOR
SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
TECLADO DE CENTRAL INCENDIO h:1.40m

CENTRAL DE INCENDIO h:1.40m

MODULO DE CONTROL, MONITOREO Y/O AISLACION
CAJA HONDA
BIE

45mrh BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)
BIEx

@>-""BoCA DE INCENDIO EXTERIOR

4 kg | CARGA DE POLVO ABC 4KG

8 Kqg | CARGA DE POLVO ABC 8KG
ALARMA DE ROBO

e SENSOR  INFRAROJO

9 SIRENA DE ALARMA h:2.00m
TECLADO DE ALARMA h:1.40m
— CENTRAL DE ALARMA h:2.00m
CCTV_Y AUDIO

EQUIPO DE AUDIO

PARLANTE DE AUDIO EN LOSA O PISO
LS CAMARA DE CCTV FIJA COLOR
Qy CAMARA DE CCTV MOVIL COLOR

NOTA: SALVO INDICACION EXPRESA, LAS
ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRA DE LA
PLANILLA DE REFERENCIA.
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SIMBOLOGIA

LINEAS GENERALES
TABLERO GENERAL

TABLERO DERIVADO

CAMARA DE PISO

REGISTRO

CANALIZACION POR LOSA O PARED

CANALIZACION SUBTERRANEA

MONTANTE BAJA TENSION

SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES

BANDEJA PORTACABLES

MEDIDORES

ILUMINACION

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO

BRAZO h:1.80m

INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m

INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m

INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m

INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m

LUMINARIA FLUORESCENTE

LUMINARIA SENALIZACION—SALIDA

REFLECTOR

FAROL DE JARDIN
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA OBRAS
ELO2 DE INFRAESTUCTURA EN CANELONES - LLAMADO N*03/2013

LUMINARIA EMBUTIDA EN MURO
LUMINARIA PISCINA

PARPADO

BALIZA

CELULA FOTOELECTRICA

SENSOR DE PARED h:1.80m
SENSOR DE TECHO

REGISTRO DE CONEXION

CAJA ESTANCA DE PISO

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

SALTO DE BANDEJA DE BANDEJA A TECHO Y
DE TECHO A BANDEJA
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FUERZA

TOMA PARA EXTERIOR  h:0.30m
TC MONOFASICO h:0.30m

TOMA DOBLE

TC MONOFASICO DE PISO
TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
TC MULTIPLE h:0.30m (ver detalle)
TC SCHUCKO h:0.30m

TC SCHUCKO DE PISO

TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR
VENTILADOR

CALENTADOR DE AGUA

MOTOR DE CORTINA

MOTOR DE PORTON LEVADIZO
MOTOR MONOFASICO

MOTOR TRIFASICO

EQUIPO SPLIT h:2.20m

TERMOSTATO h:1.50m

EXIRACNOR BESCRSINA

BOMBA

CONEXION DE SECAMANOS h:1.50m

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

GRUPO GENERADOR
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TELEFONIA—DATOS-TV

CAMPANILLA  h:2.00m

BOTON PULSADOR TIMBRE

TELEFONO  h: 0.30m

DATOS RJ45 h=0.30m

CONEXION TV CABLE h:30m

CONEXION DIRECT TV h:30m

WI—FI

PORTERO ELECTRICO h:1.10m

PORTERO VISOR h:1.10m

CENTRAL DE CORRIENTES DEBILES h:2.00m
REGISTRO

RACK DE BAJA TENSION

PARARRAYOS

DESCARGA A TIERRA

INCENDIO

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
DETECTOR FOTOELECTRICO SOBRE CIELO RASO
DETECTOR TERMICO

DETECTOR TERMICO SOBRE CIELO RASO
PULSADOR

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
TECLADO DE CENTRAL INCENDIO h:1.40m

CENTRAL DE INCENDIO h:1.40m
MODULO DE CONTROL, MONITOREO Y/O AISLACION
CAJA HONDA

BE L BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)

BIEX
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"BOCA DE INCENDIO EXTERIOR

%

4 Ko | CARGA DE POLVO ABC 4KG
8 kg | CARGA DE POLVO ABC 8KG
ALARMA DE ROBO
0 SENSOR  INFRAROJO

D) SIRENA DE ALARMA h:2.00m
TECLADO DE ALARMA h:1.40m
Pl | CENTRAL DE ALARMA h:2.00m
CCTV Y AUDIO
EQUIPO DE AUDIO
PARLANTE DE AUDIO EN LOSA O PISO
@, |[CAMARA DE CCTV FIA COLOR

Ay, CAMARA DE CCTV MOVIL COLOR

NOTA: SALVO INDICACION EXPRESA, LAS
ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRA DE LA
PLANILLA DE REFERENCIA.
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SIMBOLOGIA

LINEAS GENERALES

TABLERO GENERAL

TABLERO DERIVADO

CAMARA DE PISO

REGISTRO

CANALIZACION POR LOSA O PARED
CANALIZACION SUBTERRANEA
MONTANTE BAJA TENSION
SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES
BANDEJA PORTACABLES
MEDIDORES

ILUMINACION

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
BRAZO h:1.80m

INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m
INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m
LUMINARIA FLUORESCENTE
LUMINARIA SENALIZACION—SALIDA
REFLECTOR

FAROL DE JARDIN

LUMINARIA EMBUTIDA EN MURO
LUMINARIA PISCINA

PARPADO

BALIZA

CELULA FOTOELECTRICA

SENSOR DE PARED h:1.80m
SENSOR DE TECHO

REGISTRO DE CONEXION

CAJA ESTANCA DE PISO

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
SALTO DE BANDEJA DE BANDEJA A TECHO Y
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DE TECHO A BANDEJA

N

FUERZA

TOMA PARA EXTERIOR h:0.30m
TC MONOFASICO h:0.30m

TOMA DOBLE

TC MONQFASICO DE PISO

2100
[J—— S [ ]| cameoseo
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| — @ ‘ . O, . @ ‘ . W . TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
102, } } + =] ===
= . ' ] [ 1 I TC MULTIPLE h:0.30m (ver detalle
5 s AIAIII o5 X7 %57 ( )
JA== — _==> . ‘ VE-01/-4 bam‘:‘e]apcnalcahlesdszmummxsomm P E——— 112] TC SCHUCKO h:0.30m
— | = \ HCFT/4-500/H Ui-02 ‘ Ui-03 \ Ui-04 TC SCHUCKO DE PISO
T r-7— - 4 9007800636 mm | TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR
| ] tm CON VARIADOR
T . . it VENTILADOR
| (o S N L N L ) CALENTADOR DE AGUA
Qf | MOTOR DE CORTINA
Il | MOTOR DE PORTON LEVADIZO
T | m MOTOR MONOFASICO
== L MOTOR TRIFASICO
[ H:5m

Ui-01 EQUIPO SPLIT h:2.20m

TERMOSTATO h:1.50m

900*800+636mm
CON VARIADOR

|
0

/

bandeja portacable de 300mm x 50mnj

con divisor, altura 5.60mts aprox.

EXTRACNOR BESCKASINA

BOMBA

CONEXION DE SECAMANOS h:1.50m

g ——— |LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

GRUPO GENERADOR
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bandeja portacable de 300mm x 50mm
con divisor, altura 5.60mts aprox.

— I

bandeja portacable de 300mm x 50mm
con divisor, altura 5.60mts aprox.

bandeja portacable de 300mm x 50mm
con divisor, altura 5.60mts aprox.

|
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TELEFONIA—DATOS—-TV

CAMPANILLA  h:2.00m

BOTON PULSADOR TIMBRE

TELEFONO  h: 0.30m

DATOS RJ45 h=0.30m

CONEXION TV CABLE h:30m

CONEXION DIRECT TV h:30m

WI—FI

PORTERO ELECTRICO h:1.10m

PORTERO VISOR h:1.10m

CENTRAL DE CORRIENTES DEBILES h:2.00m
REGISTRO

RACK DE BAJA TENSION

PARARRAYOS

DESCARGA A TIERRA

INCENDIO

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
DETECTOR FOTOELECTRICO SOBRE CIELO RASO
DETECTOR TERMICO

DETECTOR TERMICO SOBRE CIELO RASO
PULSADOR

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
TECLADO DE CENTRAL INCENDIO h:1.40m

CENTRAL DE INCENDIO h:1.40m

MODULO DE CONTROL, MONITOREO Y/O AISLACION
CAJA HONDA

45 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)
© © © BlEx

medidor en cam 60x60
columna

existente

columna existente || O ____ ___ _

‘ Prevision 7kw bomba de incendio se
concta antes de llave general de tablero TG
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@>-"I"BoCA DE INCENDIO EXTERIOR

4 kg | CARGA DE POLVO ABC 4KG

Ak | CARGA DE POLVO ABC 8KG
ALARMA DE ROBO

9 SENSOR  INFRAROJO

9 [ SIRENA DE ALARMA h:2.00m
TECLADO DE ALARMA h:1.40m

P | CENTRAL DE ALARMA h:2.00m

CCTV Y AUDIO

EQUIPO_DE_AUDIO

PARLANTE DE_AUDIO EN LOSA O PISO
@,  [CAMARA DE CCTV FIJA COLOR

Qy, CAMARA DE CCTV MOVIL COLOR

NOTA: SALVO INDICACION EXPRESA, LAS
ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRA DE LA
PLANILLA DE REFERENCIA.
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SIMBOLOGIA

LINEAS GENERALES

TABLERO GENERAL

TABLERO DERIVADO

CAMARA DE PISO

REGISTRO

CANALIZACION POR LOSA O PARED
CANALIZACION SUBTERRANEA
MONTANTE BAJA TENSION
SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES
BANDEJA PORTACABLES
MEDIDORES

ILUMINACION

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
BRAZO h:1.80m

INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m
INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m
LUMINARIA FLUORESCENTE
LUMINARIA SERNALIZACION—SALIDA
REFLECTOR

FAROL DE JARDIN

LUMINARIA EMBUTIDA EN MURO
LUMINARIA PISCINA

PARPADO

BALIZA

CELULA FOTOELECTRICA

SENSOR DE PARED h:1.80m
SENSOR DE TECHO

REGISTRO DE CONEXION

CAJA ESTANCA DE PISO

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
SALTO DE BANDEJA DE BANDEJA A TECHO Y
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DE TECHO A BANDEJA

\\

FUERZA

TOMA PARA EXTERIOR h:0.30m

cam 60x60 cam 60x60
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bandeja portacable de 300mm x 50mm
con divisor, altura 5.60mts aprox.

TC MONOFASICO h:0.30m

TOMA DOBLE

TC MONOFASICO DE PISO
TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
TC MULTIPLE h:0.30m (ver detalle)
TC SCHUCKO h:0.30m

TC SCHUCKO DE PISO

TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR
VENTILADOR

CALENTADOR DE AGUA

MOTOR DE CORTINA

MOTOR DE PORTON LEVADIZO

/ :H_h: \\_ / ,./ 2). @25 bandeja portacable de 300mm x 50mm

7 T con divisor, altura 5.60mts aprox.
HGo2 | ) 225

<J \ b HGE25 HG25

e & ; vl O 8 O O O O

x2 ack!

HG@25 HG@25

O 5 O O d

22

MOTOR MONOFASICO
MOTOR TRIFASICO
EQUIPO SPLIT h:2.20m
TERMOSTATO h:1.50m
EXIRACNOR BESCRSINA

©@®|d|g [» |B|»|M|BD|D>|D|B

HG@25 HGG25

>l Q Q HG@25 Go25

bandeja portacable de 300mm x 50mmn
con divisor, altura 5.60mts aprox.

(]
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BOMBA
CONEXION DE SECAMANOS h:1.50m
O Q C ———— |LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED

LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
GRUPO GENERADOR

2iy i =

bandeja portacable de 300mm x 50mm
con divisor, altura 5.60mts aprox.
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5T HG@25 G025
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HGE25 2 F
™~ 225 PVCE25 bandeja portacable de 300mm x 50mm

\ \ 5) con divisor, altura 5.60mts aprox.
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bandeja portacable de 300mm x 50mm

7 TELEFONiA—DATOS—TV

CAMPANILLA  h:2.00m

BOTON PULSADOR TIMBRE

TELEFONO h: 0.30m

DATOS RJ45 h=0.30m

CONEXION TV CABLE h:30m

CONEXION DIRECT TV h:30m

WI—=FI

PORTERO ELECTRICO h:1.10m

PORTERO VISOR h:1.10m

CENTRAL DE CORRIENTES DEBILES h:2.00m
REGISTRO

RACK DE BAJA TENSION

PARARRAYOS

DESCARGA A TIERRA

INCENDIO

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
DETECTOR FOTOELECTRICO SOBRE CIELO RASO
DETECTOR TERMICO

DETECTOR TERMICO SOBRE CIELO RASO
PULSADOR

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
TECLADO DE CENTRAL INCENDIO h:1.40m

CENTRAL DE INCENDIO h:1.40m

MODULO DE CONTROL, MONITOREO Y/O AISLACION
CAJA HONDA
BIE

45mrh BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)

© © © BiEx
@>-""BoCA DE INCENDIO EXTERIOR
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4 kg | CARGA DE POLVO ABC 4KG

8 kg | CARGA DE POLVO ABC 8KG
ALARMA DE ROBO

0 SENSOR  INFRAROJO

9 SIRENA DE ALARMA h:2.00m
TECLADO DE ALARMA h:1.40m
Pl | CENTRAL DE ALARMA h:2.00m
CCTV Y AUDIO

EQUIPO DE AUDIO

PARLANTE DE AUDIO EN LOSA O PISO
@, |CAMARA DE CCTV FIJA COLOR
Q@  |CAMARA DE CCTV MOVIL COLOR

NOTA: SALVO INDICACION EXPRESA, LAS
ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRA DE LA
PLANILLA DE REFERENCIA.
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SIMBOLOGIA

LINEAS GENERALES

TABLERO GENERAL

TABLERO DERIVADO

CAMARA DE PISO

REGISTRO

CANALIZACION POR LOSA O PARED
CANALIZACION SUBTERRANEA
MONTANTE BAJA TENSION
SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES
BANDEJA PORTACABLES
MEDIDORES

ILUMINACION

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
BRAZO h:1.80m

INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m
INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m
INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m
LUMINARIA FLUORESCENTE
LUMINARIA SERNALIZACION—SALIDA
REFLECTOR

FAROL DE JARDIN

LUMINARIA EMBUTIDA EN MURO
LUMINARIA PISCINA

PARPADO

BALIZA

CELULA FOTOELECTRICA

SENSOR DE PARED h:1.80m
SENSOR DE TECHO

REGISTRO DE CONEXION

CAJA ESTANCA DE PISO

GRS eI ENENENEY (I @§§E||ﬁﬂﬂd

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
SALTO DE BANDEJA DE BANDEJA A TECHO Y

DE TECHO A BANDEJA

FUERZA

TOMA PARA EXTERIOR h:0.30m
TC MONOFASICO h:0.30m

TOMA DOBLE

TC MONOFASICO DE PISO
TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
TC MULTIPLE h:0.30m (ver detalle)
TC SCHUCKO h:0.30m

TC SCHUCKO DE PISO

TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR
VENTILADOR

CALENTADOR DE AGUA

MOTOR DE CORTINA

MOTOR DE PORTON LEVADIZO
MOTOR MONOFASICO

MOTOR TRIFASICO

EQUIPO SPLIT h:2.20m

TERMOSTATO h:1.50m

EXIRACNOR BESCKSINA

BOMBA

CONEXION DE SECAMANOS h:1.50m

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

GRUPO GENERADOR

baja cu 50mm en
pvc @38 a malla de tierra

Cu 50mm desnudo

JO|0D op SOUDUJISIN] Q Q Q

ARARRAYOS PARARRAYOS PARARRAYOS

S Y

Cu 50mm desnudo Cu 50mm desnudo

2§ .+/0| fl@e@(® (0|5 B(» BBD (DB ||\

Cu 50mm desnudo

O O O O

sufh [J0j00 |joupdowlial
Jop|oo pdpoyd

baja cu 50mm en
pvc @38 a malla de tierra

TELEFONIA—DATOS—-TV

CAMPANILLA  h:2.00m

BOTON PULSADOR TIMBRE

TELEFONO h: 0.30m

DATOS RJ45 h=0.30m

CONEXION TV CABLE h:30m

CONEXION DIRECT TV h:30m

WI—FI

PORTERO ELECTRICO h:1.10m

PORTERO VISOR h:1.10m

CENTRAL DE CORRIENTES DEBILES h:2.00m
REGISTRO

RACK DE BAJA TENSION

PARARRAYOS

DESCARGA A TIERRA

INCENDIO

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
DETECTOR FOTOELECTRICO SOBRE CIELO RASO
DETECTOR TERMICO

DETECTOR TERMICO SOBRE CIELO RASO
PULSADOR

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
TECLADO DE CENTRAL INCENDIO h:1.40m

CENTRAL DE INCENDIO h:1.40m
MODULO DE CONTROL, MONITOREO Y/O AISLACION

M~
I

N |+ e feo@scargzrlor

.

1
]
T

lﬂﬁB«

CAJA HONDA
BIE

45mm BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)
BIEX

@5’3'-5"’?30% DE INCENDIO EXTERIOR
4 Ko | CARGA DE POLVO ABC 4KG
8 kg | CARGA DE POLVO ABC 8KG

ALARMA DE ROBO

R SENSOR  INFRAROJO

9 SIRENA DE ALARMA h:2.00m

TECLADO DE ALARMA h:1.40m

M5 | CENTRAL DE ALARMA h:2.00m

CCTV Y AUDIO

EQUIPO DE AUDIO

PARLANTE DE AUDIO EN LOSA O PISO

&,  |CAMARA DE CCTV FIUA COLOR

QU CAMARA DE CCTV MOVIL COLOR

NOTA: SALVO INDICACION EXPRESA, LAS
ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRA DE LA
PLANILLA DE REFERENCIA.

B)

ab Estudio Barbot-Rocha
. k Ingenieros Industriales
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