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CAMARA 40X40 TAPA PESADA + JABALINA 2MT. 5/8
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SECTOR 71" SALA ESTUDIO— PLANILLA DE

N

&

DERIVACIONES — TC POT. 7 KW 3F 230 V
N*® TIPO| CANO| COND. TIERRA TMAG. ALIMENTA
1 LUZ 5/8 Tmm2 2mm2 10A LUCES LED L7 30X30 24W
2 LUZ 5/8 1Tmm2 2mm2 10A LUCES LED 10W L4b
3 LUZ 5/8 1mm2 2mm2 10A LED 18 W L1
4 T/C 5/8 2mm?2 2mm2 16A TOMAS
5 T/C 5/8 2mm?2 2mm?2 16A TOMAS
6 T/C | DUCTO| 2mm?2 2mm2 16A TOMAS
7 T/C |DUCTO| 2mm?2 2mm2 16A TOMAS
8 T/C |DUCTO| 2mm?2 2mm?2 16A TOMAS
°) T/C | DUCTO| 2mm?2 2mm2 16A AIRE ACONDICIONADO
10| T/C |DUCTO| 2mm2 2mm2 16A TOMAS
R1 16A RESERVA
Q1 GRAL. 3P 40 AMP. BKA 898 230V DESCARGADORES
02 GRAL. DE TABLERQ 3P 40 AMP. BKA 898 230V

[w)
=

DIFERNCIAL 4P 40 AMP.

30mA FIJO AC/DC

D2 DIFERNCIAL 4P 40 AMP. 30mA FIJO AC/DC
11] T/C [DUCTO] 2mm2 | 2mm2 | 16A | TOMAS

12| LUZ [DUCTO| 1mm2 | 2mm2 | 16A | TOMAS

13| T/C |DUCTO| 2mm2 | 2mm2 | 16A | TOMAS

14| T7/C |pucto| 2mm2 | 2mm2 | 16A TOMAS

15| T/C | DUCTO| 2mm2 | 2mm2 | 16A | AIRE_ACONDICIONADO
16| T/C |DUCTO| 2mm2 2mm2 16A TOMAS

17| EXT. | DUCTO| 2mm?2 2mm?2 16A AIRE ACONDICIONADO
18| Luz | DUCTO] 1mm2 | 2mm2 | 10A  [LUCES LED L2—L7 24W
19| LUZ |DUCTO| 1mm2 | 2mm2 | 10A _ |LUZ LED L7b 18W

20| LUZ |DUCTO| imm2 | 2mm2 | 10A  |LUCES LED L7b 18W
21| LUZ |DUCTO| 1mm2 | 2mm2 | 10A  |LUCES LED L7b 18W
22| E-S |DUCTO| 1mm2 | 2mm2 | 10A  |EMERGENCIA — SALIDA
52| AA_|DUCTO| 2mm2 | 2mm2 | 16A | AIRE ACONDICIONADO
24| T/C |[DUCTO| 2mm2 | 2mm2 | 16A | TOMAS

25| A 26 16A | RESERVA
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t|2mm2

o N°| TIPO| CANO| COND. | TIERRA | TMAG. ALIMENTA
| 1 LUz 5/8 | 1mm2 | 2mm2 | 10A TUBO LED 18 W
| 2 | LUz 5/8 | 1mm2 | 2mm2 | 10A T. LED 18W L1+ L4b 10W
3 | Luz 5/8 | 1mm2 | 2mm2 | 10A LUCES LED L7 30X30 24W
| 4 | LUZ 5/8 | 1mm2 | 2mm?2 | 10A LUCES LED L7 30X30 24W
5 | LUZ 5/8 | 1mm2 | 2mm2 | 10A LUCES LED EXT. L4b 10W
| 6 | 7/C | 5/8 | 2mm2 | 2mm2 | 16A T. SHUCKO Y LLAVE
R1 16A RESERVA
| 01| GRAL. 3P 25 A 6KA 898 230V DESCARGADORES
| 02| GRAL.DE TABLERO 3P 25 A 6KA 898 230V
D1| DIFERNCIAL 4P 40 AMP. 30mA FIJO AC/DC
| D2| DIFERNCIAL 4P 40 AMP. 30mA FIJO AC/DC
| 71l 1/ | 5/8 | 2mm2 | 2mm?2 | 10A T. SHUCKO Y LLAVE
13 14 8| 7/C | 5/8 | 2mm2 | 2mm2 | 10A T. SHUCKO Y LLAVE
l l | 9| 7/C | 5/8 | 2mm2 | 2mm?2 | 10A T. SHUCKO 4T LM Y LLAVE
10| 7/C | 5/8 | 2mm2 | 2mm?2 | 16A T. SHUCKO Y LLAVE
| 111 T1/C 5/8 2mm2 2mm?. 10A T. SHUCKO Y LLAVE
12| EXT. | 5/8 | 2mm2 | 2mm2 | 10A EXTRACTOR BARO
LE LE < | 13| LUZ 5/8 | 1mm2 | 2mm2 | 10A L3S EMERGENCIA—SALIDA
£ £ & 14 16A RESERVA
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| SECTOR "I” SALA DE ESTUDIO Y 3P LLAVE GENERAL :
DORMITORIOS PB — PA 40 AMP. 230V 6KA 898
L.G.6mm2 3F+T16mm2
POT. GRAL. 6 KW
DESCARGADOR.
CLASE Il T 16mm?2
3
A 4P 40 AMP. 230V
® 30 mA FIJO D1-2
o D1 D2
B
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BARRA DE TIERRA

EXTRACTOR

SECTOR
DERIVACIONES —

“I” VESTUARIO — PLANILLA DE
B POT. 6 KW 3F 250 V

T16 mm2 a ijoIinu

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 Imm2+t2mm2
2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 Tmm2+t2mm2
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CAMARA 40X40 TAPA PESADA + JABALINA 2MT. 5/8
C/T CABLE BRONCE Y T. C/EXAGONAL INOXIDABLE

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+t|2mm2

73

OP 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mmz+jzmm2>>>

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+tPmm2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+tme2

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t2mm2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t|2mm2
2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t2mm?2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t|2mm2
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2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+t|2mm2
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CAMARA 40X40 TAPA PESADA + JABALINA 2MT. 5/8
C/T CABLE BRONCE Y T. C/EXAGONAL INOXIDABLE

T

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+t2mm2
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2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+t|2mm2

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t‘2mm2

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+{2mm2

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+tme2>>\
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 RESER\/A|

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t2mm?2

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t|2mm2>>\
2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t2mm2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t|2mm2
2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+tfmm2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+tl2mm2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t’2mm2>7>\

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 Tmm2+tbmm2

N

2P 10 AMP. 23QV 4.5 KA 898 1mm2+t12mm2
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2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+t2mm2

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+tlme2

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+t2mm2

2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 2mm2+t|2mm2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 398 REBERVA
2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 REFER\/A

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898 1mm2+t2mm2
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2P 16 AMP. 230V 4.5 KA 898 RESER\/AI
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Imm2t2mm2 SISTEMA DE CAMPANA

2P 10 AMP. 230V 4.5 KA 898
PROGRAMABLE EN SEGUNDOS

®

SISTEMA PROGRAMABLE

EN SEGUNDOS

REFERENCIAS

SECTOR "I” DESPENSA P.B — PLANILLA DE

DERIVACIONES —

D POT. &6 KW 3F 250 V

Ne| TIPO| CARO| COND. | TIERRA | TMAG. ALIMENTA

1 LUZ |DUCTO| 1mm2 2mm2 | 10A TUBO LED 18 W

2 | LUz |DUCTO| 1mm2 2mm2 | 10A LUZ EXT. LED 20W L4

3 | Luz |DUCTO| 1mm2 2mm2 | 10A LUZ EXT. LED 10W L4b

4 | T/C |DUCTO| 2mm?2 2mm2 | 16A TOMAS

5 | T/C |DUCTO| 2mm2 2mm2 | 16A TOMAS

6 | T/C |DUCTO| 1mm2 2mm2 | 10A TOMAS

7 | Luz |DUCTO| 1mm2 2mm2 | 10A LUZ LED 18W L7b PORCHE
8 16A RESERVA

91 ST 5/8 | 1mm?2 2mm2 | 10A SISTEMA TIMBRE P /SEG.

SISTEMA DE CAMPANA Y PULSADOR PROGRAMABLE EN SEGUNDOS

a1

GRAL. 3P 32 A 6KA 898 230V DESCARGADORES

02 GRAL.DE TABLERO 3P 32 A BKA 898 230V

D1

DIFERNCIAL 4P 40 AMP. 30mA FIJO AC/DC

LINEA GRAL.3F 6mm2+T16mm2

TABLERO ELECTRICO
REGISTRO POLICARBONATO

PUNTO DE LUZ EN TECHO
LUMINARIA TORTUGA 23 CM

PUNTO DE LUZ EN PARED
LUMINARIA TORTUGA 23 CM

PROYECTOR LED LUZ NEUTRA
4000K® 20 W TIPO OPALINO
O SEGUN INDICACIONES

CONTROL DE NIVEL DE AGUA

LUMINARIA L1 1X18W LED
LUMINARIA L6 2X18W LED

CAMARA 40X40 TAPA PESADA
ALOJA ELECTRODO DE TIERRA

JABALINA TIPO COOPERWELD
2 MTS. 5/8” UNIT—IRAM

T/C SHUCKO CON LLAVE
EN CAJA EXTERIOR C/SEGURO

T/C 1 SHUCKO +1 T/C LM CON LLAVE
EN CAJA EXTERIOR C/SEGURO

DUCTO DE CHAPA EXISTENTE
DUCTO PVC CIEGO O S/INDICACION

CARERIA POR PISO

Sl -

o

SALIDA| CARTEL DE SALIDA S

GIrie®

124SEGUN INDICACION

INTERRUPTOR TERMOMAGNECTICO
1P A 4P 230/400V 6KA 898
O SEGUN INDICACION

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
4P 400V 30mA FIJO AC/DC
O SEGUN INDICACION

DESCARGADORES DE TENSION
CLASE II' © SEGUN INDICACION

BORNERA DE TIERRA

CONTACTOR ELECTRICO

MOTOR ELECTRICO

BOMBA DE AGUA 1-2

L3 80 LED EMERGENCIA

FOTOCELULA
RELOJ CONTROL DE LUCES
CANERIA APARENTE O DUCTO

SIST. PROGRAMABLE EN SEGUNDOS
CAMPANILLA Y PULSADOR

ANEP

AREA DE PROYECTOS

DIRECCION SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA:

ESCUELA AGRARIA FLORIDA

caLLe: [TUZAINGO s/m ESQ.TREINTA Y TRES

LGCALIBAD: FECHA:

FLORIDA 2020

DEPARTAMENTG: ESCALA:

FLORIDA 1:100

PLANG DE:

PROYECTO INST.ELECTRICAS - SECTOR I’

LAMINA Nra:

UNIFILARES TB - TD- TC

L 30

ARGUITECTG:

FIRMA:

AYTE. de ARGTG.:
ARG. GUILLERMO SANCGHEZ

TECNICG:

TEC.ELECT. JULIO CESAR DIAZ

FIRMA:

(A

DIBUJANTE:

L30-1E11_SECTOR I-UNIFILARES TB-TC-TD.BWG




