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ACCESO PRINCIPAL

Sistema Deteccion y Alarma de Incendios

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO <—CENTRAL DE ASPIRACION
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CENTRAL DE INCENDIO

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE PANEL REPETIDOR

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO PULSADOR

SENSOR DE GAS DIRECCIONABLE /i ALARMA VISUAL

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE BAJO PISO DETECTOR TIPO BARRERA
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TECLADO DE CENTRAL INCENDIO
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88
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SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA @ TUBOS C/ORIFICIOS DE MUESTREO
[R] REGISTRO DE CONEXION EN PISO/PARED

1
2)
3)

4)

o

7)

NOTAS:

No se indican recorridos de canalizaciones para cableados del DAI las cuales deberan ser
planteadas por oferente.

Las canalizaciones seran aparentes y de hierro tipo DAISA utilizando las cajas y piezas de
conexion apropiadas.

En caso de ser necesario se podran utilizar las bandeja de tensiones débiles para realizar el
cableado de deteccion y alarma.

La distribucion de detectores debera ajustarse (en cantidad y/o disposicion) de acuerdo a la
norma UNIT 962 en su ultima edicién verificando el alcance real de detectores ofertados y
contrastando con documentacion técnica del fabricante. Del mismo modo la distribicion de
detectores sobre cielorraso se ajustara considerando la estructura (vigas) acorde a norma
UNIT 962 en su Ultima version .

Todos los detectores se montaran sobre base removible a fondo de losa.

La deteccion en espacios semi abiertos podra ser ajustada/modificada siempre que resulte
econémicamente favorable para la Universidad y técnicamente cumpla con la norma UNIT
962 en su ultima edicién

La Central de Alarma de Incendio CMA debera ser dimensionada para la demanda actual y
futura (restantes edificaciones que conformaran el centro) asi como permitir ampliacion del
20%.
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Sistema Deteccion y Alarma de Incendios

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO GCENTRAL DE ASPIRACION
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CENTRAL DE INCENDIO

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE PANEL REPETIDOR

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO PULSADOR

SENSOR DE GAS DIRECCIONABLE /i \\ ALARMA VISUAL

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE BAJO PISO

D FI BRI IR

TECLADO DE CENTRAL INCENDIO

DETECTOR TIPO BARRERA
SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA ® TUBOS C/ORIFICIOS DE MUESTREO

REGISTRO DE CONEXION EN PISO/PARED

1
2)
3)

4)

o

7)

NOTAS:

No se indican recorridos de canalizaciones para cableados del DAI las cuales deberan ser
planteadas por oferente.

Las canalizaciones seran aparentes y de hierro tipo DAISA utilizando las cajas y piezas de
conexion apropiadas.

En caso de ser necesario se podran utilizar las bandeja de tensiones débiles para realizar el
cableado de deteccion y alarma.

La distribucion de detectores debera ajustarse (en cantidad y/o disposicion) de acuerdo a la
norma UNIT 962 en su ultima edicién verificando el alcance real de detectores ofertados y
contrastando con documentacion técnica del fabricante. Del mismo modo la distribicion de
detectores sobre cielorraso se ajustara considerando la estructura (vigas) acorde a norma
UNIT 962 en su Ultima version .

Todos los detectores se montaran sobre base removible a fondo de losa.

La deteccion en espacios semi abiertos podra ser ajustada/modificada siempre que resulte
econémicamente favorable para la Universidad y técnicamente cumpla con la norma UNIT
962 en su ultima edicién

La Central de Alarma de Incendio CMA debera ser dimensionada para la demanda actual y
futura (restantes edificaciones que conformaran el centro) asi como permitir ampliacion del
20%.
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Sistema Deteccion y Alarma de Incendios

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO

SENSOR DE GAS DIRECCIONABLE

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE BAJO PISO

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA

1|2 P RIEIRIRT

TECLADO DE CENTRAL INCENDIO

o0
88
S0

<~CENTRAL DE ASPIRACION

CENTRAL DE INCENDIO

PANEL REPETIDOR

PULSADOR

ALARMA VISUAL

DETECTOR TIPO BARRERA

TUBOS C/ORIFICIOS DE MUESTREO

REGISTRO DE CONEXION EN PISO/PARED

1
2)
3)

4)

o

7)

NOTAS:

No se indican recorridos de canalizaciones para cableados del DAI las cuales deberan ser
planteadas por oferente.

Las canalizaciones seran aparentes y de hierro tipo DAISA utilizando las cajas y piezas de
conexion apropiadas.

En caso de ser necesario se podran utilizar las bandeja de tensiones débiles para realizar el
cableado de deteccion y alarma.

La distribucion de detectores debera ajustarse (en cantidad y/o disposicion) de acuerdo a la
norma UNIT 962 en su ultima edicién verificando el alcance real de detectores ofertados y
contrastando con documentacion técnica del fabricante. Del mismo modo la distribicion de
detectores sobre cielorraso se ajustara considerando la estructura (vigas) acorde a norma
UNIT 962 en su Ultima version .

Todos los detectores se montaran sobre base removible a fondo de losa.

La deteccion en espacios semi abiertos podra ser ajustada/modificada siempre que resulte
econémicamente favorable para la Universidad y técnicamente cumpla con la norma UNIT
962 en su ultima edicién

La Central de Alarma de Incendio CMA debera ser dimensionada para la demanda actual y
futura (restantes edificaciones que conformaran el centro) asi como permitir ampliacion del
20%.
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ARQ. VERONICA PINEYRUA

ASESOR PAISAJE
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Sistema Deteccion y Alarma de Incendios

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE

SENSOR HUMO DIRECCIONABLE S/CIELORRASO

SENSOR DE GAS DIRECCIONABLE

DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE BAJO PISO
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TECLADO DE CENTRAL INCENDIO
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<—CENTRAL DE ASPIRACION
CENTRAL DE INCENDIO
PANEL REPETIDOR
PULSADOR

ALARMA VISUAL

DETECTOR TIPO BARRERA

NOTAS:

TUBOS C/ORIFICIOS DE MUESTREO

REGISTRO DE CONEXION EN PISO/PARED

No se indican recorridos de canalizaciones para cableados del DAI las cuales deberan ser
planteadas por oferente.

Las canalizaciones seran aparentes y de hierro tipo DAISA utilizando las cajas y piezas de
conexion apropiadas.

En caso de ser necesario se podran utilizar las bandeja de tensiones débiles para realizar el
cableado de deteccion y alarma.

La distribucion de detectores debera ajustarse (en cantidad y/o disposicion) de acuerdo a la
norma UNIT 962 en su ultima edicién verificando el alcance real de detectores ofertados y
contrastando con documentacion técnica del fabricante. Del mismo modo la distribicion de
detectores sobre cielorraso se ajustara considerando la estructura (vigas) acorde a norma
UNIT 962 en su ultima version .

Todos los detectores se montaran sobre base removible a fondo de losa.

La deteccion en espacios semi abiertos podra ser ajustada/modificada siempre que resulte
econémicamente favorable para la Universidad y técnicamente cumpla con la norma UNIT
962 en su ultima edicién

La Central de Alarma de Incendio CMA debera ser dimensionada para la demanda actual y
futura (restantes edificaciones que conformaran el centro) asi como permitir ampliacion del
20%.
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NOTAS:

No se indican recorridos de canalizaciones para cableados del DAI las cuales deberan ser
planteadas por oferente.
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conexion apropiadas.
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