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CONSULTAS  

Pregunta 1) 
En referencia al ítem 5.0308 Suministro de piezas especiales empalme 75 y al ítem 
5.0309 Empalme a tubería existente, se solicita entregar un detalle del empalme para 
poder valorar las piezas a cotizar y el trabajo a realizar, como forma de una correcta 
cotización y para igualdad de todos los oferentes. 
Respuesta 1) 
"Piezas en empalme propiamente dicho (conexión a red existente): 1 Tee PEAD 75 y 2 
juntas tipo multidiámetro con anclaje axial. Piezas en zona previa a empalme: 2 Tee, 2 
codos de 90°, 3 llaves de paso, 2 transiciones FD 50 a FD 80, 2 transiciones FD 80 a PEAD 
75, 1 unión bridada, 1 macromedidor y 1 válvula reductora de presión". 

Pregunta 2) 
En cuanto al ítem 1.0, IMPLANTACION GENERAL DE OBRA, por favor indicar los metrajes 
a cotizar para igualdad en la comparativa entre los oferentes. 
Respuesta 2) 
La Implantación General de la obra dependerá de la necesidad que tenga la contratista 
para ejecutar los trabajos de acuerdo con el alcance del llamado. Lo único requerido por 
pliego es la oficina de obra para la supervisión, detallado en el ANEXO (Oficina de Obra) 
dentro de la Sección 3. 

Pregunta 3) 
Para una correcta cotización, también se solicita en el ítem 1.0/ 1.0001 detallar los 
Trámites ante organismos previos al comienzo de la Obra que debemos cotizar. 
Respuesta 3) 
El objeto del llamado incluye que la contratista deberá realizar la gestión de los permisos, 
inscripciones y gestiones ante organismos públicos, pero no el pago de las tasas por estos 
conceptos. Se adjunta resolución entre OSE y Plan Avanzar al respecto. 

Pregunta 4) 
En referencia al ítem 4.0 Red de Saneamiento/ EXCAVACION NO CLASIFICADA, se solicita 
se informe los metrajes a cotizar, ya que al no contar con estudios de suelo o 
información clara de las excavaciones es inexacto cotizar un metraje tentativo y no es 
igualitario entre los oferentes. 
Respuesta 4) 
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No se cuenta con estudio de suelos. Las excavaciones corresponden a la necesidad de 
colocar la infraestructura cotizada, según los planos presentados. 

Pregunta 5) 
Se solicita incluir un ítem Rubrado eléctrico donde se realice una apertura del Proyecto 
eléctrico y las tareas a realizar y suministros a incluir. Asimismo, se solicita una Memoria 
Particular de dicho Proyecto, ya que en los documentos del Pliego no se encuentra 
detallados los trabajos a realizar más que el Plano 48939/8 que no detalla cantidades, 
modelo de luminarias, conductores. 
Respuesta 5) 
Ver última enmienda que se ha subido, contiene información detallada al respecto. 

Pregunta 6) 
En referencia al ítem 14, COSTOS INDIRECTOS, se solicita aclarar el alcance del ítem 
14.0001 Anteproyecto, 14.0002 Proyecto Ejecutivo e indicar las cantidades de cada ítem 
para igualdad entre los oferentes. Se entiende que el Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 
ya está avanzado, por lo cual no queda claro que se debe cotizar en dichos ítems 
14.0001/14.0002. 
Respuesta 6) 
Lo que se entrega son recaudos aprobados para licitar (APL).  Es responsabilidad de la 
contratista entregar los planos conforme a obra (de acuerdo al formulario 1d) según 
requisito de OSE. 

Pregunta 7) 
En el ítem 14.0016 Balizamiento de lotes, se solicita detallar las tareas a tener en cuenta 
en dicho ítem. 
Respuesta 7) 
Donde se dejan las conexiones, una por lote. 

Pregunta 8) 
En referencia al ítem 5.05 CONEXIONES, se solicita indicar: 
• que materiales y características debemos tener en cuenta y si son conexiones largas o 
cortas en acera o calzada. 
• En ítem 5.0502 Suministro y colocación de nicho con medidor incluido, por favor 
indicar características del medidor a suministrar. 
• En ítem 5.0503 aclarar qué tipo de permiso de permiso de conexión debemos solicitar a 
OSE. 
Respuesta 8) 
Según reglamento de OSE, adjunto en la última enmienda. 

Pregunta 9) 
Se solicita indicar si es condición excluyente que la válvula reguladora de presión, para el 
proyecto de abastecimiento, cuente con VPort. 
Respuesta 9) 
Sí, debe contar con V Port. 
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Pregunta 10) 
Se solicita confirmar que el caudal para cotizar dicha válvula es 1,96 l/s según pliego y 
que la presión tanto de entrada como salida, según la FIGURA 3-1 promedia los 16.00 
mca. 
Respuesta 10) 
Si, es correcto. 

Pregunta 11) 
Dado que no se menciona en las Memorias respectivas, se consulta si las reposiciones del 
pavimento a realizar posterior al tendido y tapado, tanto en red de saneamiento como 
abastecimiento corren por cuenta del oferente y se solicita aclarar qué tipo de 
pavimento debemos colocar si la respuesta es positiva. 
Respuesta 11) 
Si, se debe restaurar el existente, de manera que luego la Intendencia procederá a 
realizar el pavimento de la calle. 

Pregunta 12) 
Aclarar a que se refiere el Pliego Particular cuando indica en el Art.90: 
¿“No se debe cotizar movilización, recuperación ambiental ni señalización de obra”? 
¿Correrá por cuenta de FISU el balizado, encintado, gestión de residuos de zanjeado y 
excavaciones? ¿El oferente no debe contemplar dicho costo? 
¿A qué se refieren con “movilización”? 
Respuesta 12) 
No se contará con recuperación ambiental ya que el material está consolidado y podrá 
usarse para el cegado. Respecto a la señalización, balizamiento, encintado o cualquier 
medida referida al mantenimiento del tránsito, la contratista deberá incluirlo en el 
rubrado y coordinar cualquier tipo de tramite con la Intendencia de Canelones. 

Pregunta 13) 
Solicitamos 15 días hábiles de prórroga 
Respuesta 13) 
No se otorgará prórroga de apertura.  

Pregunta 14) 
En cuanto a las obras a realizar específicamente en el predio del Pozo de Bombeo, se 
solicita indicar si debemos gestionar el Permiso de Construcción. 
Respuesta 14) 
No se requerirá permiso de construcción para el pozo de bombeo. 

Pregunta 15) 
En Nota 1 del PLANO 48939/3 POZO DE BOMBEO, se dice: “Las rejas y todo otro 
elemento metálico ubicado en el interior del pozo será en su totalidad de acero 
inoxidable, según norma ANSI 304L”, por lo tanto, se solicita aclarar si las tuberías 
diseñadas en FD (Fundición dúctil) no deberían ser en Acero inoxidable como indica la 
Nota del Plano. 
Respuesta 15) 
La tubería interna del pozo es de Fundición Dúctil. Ver nota 3 del mismo plano. Lo 
restante refiere a rejas, escalones, etc. esos si tienen que cumplir con nota 1. 
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Pregunta 16) 
En relación al rubro Excavaciones, se solicita indicar metrajes estimativos a cotizar e 
indicar si existe relleno sanitario y aportar el estudio de suelos del sitio para una 
cotización certera. 
Respuesta 16) 
El terreno este rellenado con material consolidado, por lo tanto, no es necesario el 
estudio de suelos. Respecto a la excavación, en función de las cotas de zampeado y las 
maquinas / herramientas con las que cuente la oferente, deberá estimar los procesos 
necesarios para su ejecución. 

Pregunta 17) 
En relación con los residuos del zanjeado se solicita definir la disposición final de los 
residuos de la obra donde IMC u OSE lo indique o informar la ubicación donde se habilite 
el relleno. 
Respuesta 17) 
En principio, por tratarse de un terreno consolidado, no se han definido disposición final 
de los residuos ni por parte de la I.C ni de OSE. 

Pregunta 18) 
Se solicita indicar el tipo de nicho de medidor a cotizar e indicar si el medidor lo 
suministra OSE. 
Respuesta 18) 
Según convenio de OSE Plan Avanzar, que se adjunta, los medidores serán suministrados 
por OSE. Al respecto del tipo de nicho, es OSE quien define esto, ver notas del plano 
48890-1 en donde se indica el plano tipo de OSE  27680 -B. 

Pregunta 19) 
En cuanto al ítem 14.0010 “Personal de seguridad para la ejecución de las Obras” en 
jornales, se solicita se especifique la categoría del personal a cotizar y características del 
trabajo a realizar. 
Respuesta 19) 
La que entienda necesaria la empresa a los efectos de las tareas necesarias para la 
seguridad. 
 


