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Pregunta 2)  

Existe una nota al principio del rubrado que exige la cotización de todos los rubros. Los rubros 

que se encuentran avanzados al 100%, ¿Corresponde que los coticemos? Si se encuentran 

avanzados al 100% entendemos que la administración los recibió y aprobó. En caso de que 

consideren que exigirán trabajos sobre rubros aprobados a la anterior empresa ¿Pueden 

identificar cuáles son y que tareas están solicitadas? 

Respuesta 2)  

Las empresas deben valorar y tomar decisión sobre estos rubros que tuvieron avance al 100% 

porque si la empresa considera que para la entrega de ese rubro es necesario realizar alguna 

tarea extra o rehacer alguna, puede cotizarlo. 

Pregunta 3)  

Siguiendo la pregunta anterior lo solicitado en los rubros 1,2,4; 1,2,5; 1,2,6 y 1,2,8 ¿Será 

suministrados por la administración para el uso del personal? 

Respuesta 3)  

No, En piso 12 las oficinas están en funcionamiento por lo tanto no podrá haber allí obrador. 

El subsuelo está a disposición de la obra hasta su finalización, salvo los locales que se vayan 

ocupando. El obrador lo armara la empresa en los sitios del subsuelo que sean más 

adecuados. 

Pregunta 4)  

Siguiendo con la pregunta anterior los consumos para la obra de energía y agua potable ¿Es 

necesario que los coticemos? En la visita se dejo entrever que se usarían las acometidas ya 

existentes en el edificio. 

Respuesta 4)  
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Por tratarse de finalización de trabajos se podrá usar luz y agua del edificio. En el caso de la 

eléctrica deberá tener tablero de obra No hace falta cotizar suministros. 

Pregunta 5)  

¿A que hace referencia el rubro 1,2,1? Aparentemente fue realizado en un 97% ¿Cuál es el 

3% que debemos realizar? 

Respuesta 5)  

Cuando realicen obras en subsuelo, en lugares que ya están en uso, deben vallar esa parte. 

Por ejemplo, en el local de fotocopiadoras, cuando se cambie la puerta o se haga el tabique 

de yeso, se debe separar esta obra de las maquinas fotocopiadoras y plotter que ya estarán 

en su lugar definitivo. 

Pregunta 6)  

Sistema de incendio ¿Aceptan la opción de sensores inalámbricos? 

Respuesta 6)  

Se debe cotizar lo pedido en recaudos. 

Pregunta 7)  

Rubro 23,31 ¿Debe cotizarse? En el archivo que muestra los avances una nota que dice que 

alguien decidió no hacerlo, pero en el rubrado de la licitación se pide nuevamente. 

Respuesta 7)  

No se colocará señalética en las oficinas. Solo se debe cotizar la señalética de baños / baño 

accesible /depósito tanto en PISO 12 como subsuelo. 

Pregunta 8)  

Rubro 26,5 Limpieza final de obra. ¿Pueden identificar a que locales se aplica? Entendemos 

que no es al 100% ya que hay lugares que ya se encuentran aprobados y en uso de la 

administración. 

Respuesta 8)  

No se debe cotizar limpieza para los locales que ya están en uso, para el resto si.  

Pregunta 9)  

Rubro 26,6 Planos conforme a obra. ¿Cuál es el alcance de este rubro? La consulta es que 

los planos de obra sobre que podemos realizar son los de la obra que nosotros realizaremos. 

¿O solicitan que hagamos un relevamiento de lo existente? Si tal es el caso ¿Cuál sería el 

alcance de estos planos solicitados? 

Respuesta 9)  
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Se deberá entregar PLANOS CONFORME A OBRA de todo el piso 12 y subsuelo, independiente 

de qué empresa lo haya realizado. Por eso, en Anexos hay planos con ajustes del proyecto 

original, que ya están realizados, pero se agregó a los recaudos del llamado para que la nueva 

empresa los incorpore a los gráficos veraz. Obviamente va a requerir un relevamiento de la 

empresa adjudicada para poder hacer los gráficos veraz. 

Pregunta 10)  

Rubro 26.7 Pide permiso construcción. ¿Esto es correcto? Se consulta porque tiene un 

avance del 0% pero ya se hicieron obras, por lo que debería existir ya este permiso. 

Respuesta 10)  

No corresponde cotizar. Después de terminar esta obra y otras en este edificio la 

administración realizará regularización de todo. 

Pregunta 11)  

Rubros 26,1 y 26,2 ¿Qué se incluye en estos rubros? 

Respuesta 11)  

26,1 prevencionista: la empresa deberá contar con un prevencionista que visite la obra 

regularmente  

26,2 Fletes. La empresa cotizará los fletes que estime que usará para finalizar las obras. 

Pregunta 12)  

Piso 12 sector 1: Rubro 4,18 y 4,28 Les falta avance. ¿A qué corresponde este avance que 

falta? Uno dice picado de revoques en terrazas, pero no se vieron que faltara ninguno durante 

la visita de obra. 

Respuesta 12)  

Los revoques exteriores en terraza se dejaron un % sin avanzar porque aún faltan arreglos en 

barandas que pueden dañar revoques. Si se cotiza y no es necesario, no se avanzará. 

Pregunta 13)  

Piso 12 sector 1: Rubro 7,1,4 Les falta avance - ¿A qué corresponde este avance que falta? 

Uno dice picado de revoques en terrazas, pero no se vieron que faltara ninguno durante la 

visita de obra. 

Respuesta 13)  

7,1,4 Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores -Al momento de 

colocar los caños que ofician de baranda en aberturas piso 12 deben hacer revoque  

Pregunta 14)  
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Piso 12 sector 1: Rubro 9,1,1,11 Tiene un avance del 0% durante la visita se indicó que no se 

haría. Sin embargo, en el rubrado nuevo se pide para valorar. ¿Dónde iría este pavimento? 

Respuesta 14)  

No cotizar. 

Pregunta 15)  

Piso 12 sector 1: Rubro 9,1,2,1,1 Pide un hidrolavado de revoques exteriores. Sin embargo, 

durante la visitase indicó que lo exterior es alcance de otra licitación dado el carácter 

patrimonial del inmueble. ¿Debemos considerarlo y cotizarlo o no? 

Respuesta 15)  

Los revoques interiores que corresponden a este llamado son los que están dentro del área 

terraza. En este llamado no intervenimos en la fachada. 

Pregunta 16)  

Piso 12 sector 1: Rubro 9,1,2,1,2 No se apreció en la visita de obra que es el 15% que falta. 

Favor indicar que es lo solicitado y en donde esta este trabajo para metrarlo. 

Respuesta 16)  

Los revoques exteriores dentro del área terraza no están aún terminados ya que están muy 

desparejo. 

Pregunta 17)  

Piso 12 sector 1: Rubro 11,1,1 ¿A qué locales corresponden las aberturas que faltan? Durante 

visita de obra 

se vieron todas las aberturas en sitio y funcionando. 

Respuesta 17)  

La empresa adjudicada deberá revisar todas las aberturas y corregir algún detalle que falte. 

Pregunta 18)  

Piso 12 sector 1: Rubros 12,1,2; 12,1,3; y 12,1,6 Marca que le falta un 10% ¿A qué corresponde 

este 10%? 

Respuesta 18)  

Corresponde a ajuste general. 

Pregunta 19)  

Piso 12 sector 1: Los tabiques A07 y A14 durante la visita de obra se indicó que no se 

realizarían. Sin embargo, se encuentran indicados en la planilla para cotizarlos. ¿Debemos 

cotizarlos o no van como se indicó? 
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Respuesta 19)  

Las mamparas que no se van a realizar no se cotizan. 

Pregunta 20)  

Piso 12 sector 1: ¿A qué superficies corresponden los rubros 17,1,12 y 17,1,18? Siendo 

exteriores, ¿No corresponde al alcance de la licitación que se encarga de la restauración de 

las fachadas? ¿Pueden definir que paredes debemos pintar para poder hacer un metraje? 

Respuesta 20)  

Corresponde al área terraza. 

Pregunta 21)  

Piso 12 sector 1: ¿A qué corresponde el rubro 18,1,23 que dice desagües hasta subsuelo? 

Respuesta 21)  

Ver proyecto sanitario. 

Pregunta 22)  

Piso 12 sector 1: ¿A que corresponde el rubro 18,2,7? Lo visto en sitio mostraba que las 

instalaciones estaban funcionando actualmente, pero su avance es 0%? Esta tarea ¿Debe 

realizarse? 

Respuesta 22)  

Ver S01 SS subsuelo. 

Pregunta 23)  

Piso 12 sector 1: Los trabajos de datos cctv y lectores de huella ¿Debemos cotizarlos? En la 

visita se vio que había gente de la administración ya trabajando en estos temas, pero figuran 

en el rubrado que debemos cotizar. 

Respuesta 23)  

Lo deben cotizar, si luego se ve que ya lo efectuó el cliente no se avanzara. 

Pregunta 24)  

Piso 12 sector 1: Rubro 22,6 instalación de equipos de aire acondicionado muestra un 25% de 

avance. Sin embargo, en la visita se vieron todos los aires colocados. ¿Va a solicitarse que se 

instalen otros equipos además de los ya instalados? 

Respuesta 24)  

Corresponde a correcciones que hay que realizar el AA ya colocados. Por ejemplo, unidad 

exterior en terraza. 

Pregunta 25)  
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Piso 12 sector 1: TODAS LAS DEMÁS TAREAS DE ESTE SECTOR QUE SE ENCUENTRAN CON EL 

100% ¿Es correcto asumir que no debemos tocarlas ni trabajar en ellas por lo que no debemos 

cotizar nada en todos esos ítems? 

Respuesta 25)  

Esa evaluación corresponde a la empresa, y por eso la visita es obligatoria. Si se cotiza un % y 

no se necesita realizar no se avanza. 

Pregunta 26)  

Piso 12 sector 2: El rubro 5,1,1 y el rubro 10 menciona trabajos en el local 24. Se encuentra 

solicitado los coticemos. Sin embargo, durante la visita se nos indicó que los trabajos en este 

local no eran parte del alcance de esta licitación. Solicitamos se nos confirme esto. 

Respuesta 26)  

El local 24 en el piso 13 no se va a intervenir en esta instancia. 

Pregunta 27)  

Piso 12 sector 2: Tanto el rubro 9,1,1,1 y el 9,1,2,1 Tienen un avance de 0% pero no se vieron 

revoques para realizar que estén faltando en este sector. Solicitamos, ya que se nos pide 

coticemos todos los rubros se nos indique a que sector corresponden estos trabajos para 

poder metrarlos. 

Respuesta 27)  

No sé a qué sector se dirige la consulta ya que el rubrado tienen ese código para varios 

sectores. De todos modos, la respuesta será general: En la visita las empresas deben evaluar 

si hace falta complementar el trabajo. Si se cotiza y no hace falta realizar, no se avanza. 

Pregunta 28)  

Piso 12 sector 2: El rubro 11,1,7 Dice que está en estudio ¿Ya se decidió si debemos cotizar 

esta abertura? 

Respuesta 28)  

Si se refiere a la C09 ver ANEXO II del llamado. 

Pregunta 29)  

Piso 12 sector 2: El rubro 11,80 Tiene un avance del 50% ¿A que paramentos corresponde el 

50% faltante para poder hacer un metraje? 

Respuesta 29)  

Si los protectores de muro ya están colocados y falta el 50% puede faltar la terminación. Regla 

general: si se cotiza y no hace falta realizarlo, no se avanza. 
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Pregunta 30)  

Piso 12 sector 2: Los rubros 12,1,6 y el rubro 12,1,7 Tienen una nota en el rubrado con el 

avance que dice que no se realizarán. Sin embargo, son solicitadas en el rubrado solicitado. 

¿Debemos cotizarlas o no corresponde? 

Respuesta 30)  

Si no se realizaran no se debe cotizar. 

Pregunta 31)  

Piso 12 sector 2: En el rubro 18 Se nos pide mover los desagües en pared para colocación de 

nuevos sifones en uno de los baños. ¿Cuentan con cerámicas de repuesto para reponer las 

que debemos romper para realizar el trabajo? 

Respuesta 31)  

No se cuenta con baldosas, se debe cotizar. 

Pregunta 32)  

Piso 12 sector 2: Rubro 22,6 Dice la instalación de los aires acondicionados está en un 25%, 

sin embargo no se vieron durante la visita equipos a colocar. ¿Debemos considerar la 

colocación de equipos adicionales a los ya colocados? Si es así ¿Cuántos y dónde irían? 

Respuesta 32)  

Ver respuesta 24. 

Pregunta 33)  

Piso 12 sector 2: TODAS LAS DEMÁS TAREAS DE ESTE SECTOR QUE SE ENCUENTRAN CON EL 

100% ¿Es correcto asumir que no debemos tocarlas ni trabajar en ellas por lo que no debemos 

cotizar nada en todos esos ítems? 

Respuesta 33)  

Ver respuesta 25. 

Pregunta 34)  

Subsuelo sector 1: El rubro 2,1,11 Se encuentra avanzado en un 0% ¿A qué corresponde este 

rubro, que tareas debemos considerar aquí? 

Respuesta 34)  

Ver plano sanitaria. 

Pregunta 35)  

Subsuelo sector 1: El rubro 6,16 Muestra que no se ha avanzado nada. ¿A que paramentos 

corresponde este rubro? No se aprecian en los planos suministrados. 
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Respuesta 35)  

Ver planos. Falta hacer tabiques en local 35. 

Pregunta 36)  

Subsuelo sector 1: Rubro 9,1,1,1 Reparación de revoques dice 92% ¿Podrían definir que 

paredes debemos reparar? 

Respuesta 36)  

Eso lo debe evaluar cada empresa. 

Pregunta 37)  

Subsuelo sector 1: Rubro 9,1,3,4 Pide proteger los pisos existentes. Sin embargo, vimos que 

en todo el transcurso de la obra no se ha protegido el piso en absoluto no siendo las tareas 

faltantes tan agresivas como las ya ejecutadas, consultamos sobre la pertinencia de cotizar 

este rubro. 

Respuesta 37)  

La obra se debe entregar limpia. Las empresas en este llamado deben cotizar los trabajos 

necesarios para entregar la obra limpia. 

Pregunta 38)  

Subsuelo sector 1: Los rubros de pintura sobre metales (17,3,1 y 17,3,¿5) incluyen los ductos 

de ventilación existentes? 

Respuesta 38)  

Si. 

Pregunta 39)  

Subsuelo sector 1: El rubro 18,1,20 Red de impulsión de agua se encuentra en 0%. ¿A que 

hace referencia? Esta consulta es teniendo en cuenta que en sitio se vieron equipo de bombeo 

colocado y funcionando. 

Respuesta 39)  

Ver plano S08. Se deberá evaluar las bombas existentes y si fuese necesario, cambiarlas. Si no 

se realiza no se avanza. 

Pregunta 40)  

Subsuelo sector 1: El rubro 6,16,1 ¿a qué paredes corresponde el 10% faltante en el avance? 

Respuesta 40)  

Si falta un 10% será detalles de terminación. 

Pregunta 41)  
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Subsuelo sector 1: TODAS LAS DEMÁS TAREAS DE ESTE SECTOR QUE SE ENCUENTRAN CON EL 

100% ¿Es correcto asumir que no debemos tocarlas ni trabajar en ellas por lo que no debemos 

cotizar nada en todos esos ítems? 

Respuesta 41)  

Ver respuesta 25. 

Pregunta 42)  

Subuselo sector 3: El rubro 6,16,1 ¿A qué paredes corresponde el 10% faltante en el avance? 

Respuesta 42)  

Ver respuesta 40. 

Pregunta 43)  

En la visita se señaló que los halls de circulación (ascensor y escaleras) no estaban incluidos 

dentro del alcance, aunque no quedo claro cuál era el límite de los mismos en cuanto a la 

actuación para esta licitación. Solicitamos se nos provea un gráfico indicando los límites de 

la intervención, ya que en los que fueron suministrados si figuran dentro del área de 

actuación. 

Respuesta 43)  

Los halls no están graficados porque no corresponden, la intervención es a partir de la 

abertura de acceso. 

Pregunta 44)  

Confirmar si se cotiza en el rubrado general, dejando EN CERO los rubros ya ejecutados. 

Respuesta 44)  

Los rubros ya ejecutados al 100% no se deberían cotizar, salvo que se considere que para la 

entrega de la obra haga falta alguna tarea ya que pasó un tiempo entre que se suspendió la 

obra y se retome. 

Pregunta 45)  

Aclarar cómo proceder si un rubro el cuadro de avances indica que esta realizado el 100% 

pero se solicita su ejecución? ejemplo: piso 20x20 en cegado foso. 

Respuesta 45)  

Una vez cegado el foso y rellenado se debe rehacer el contrapiso y colocar las baldosas 20x20. 

Pregunta 46)  

¿Quien suministra las luminarias? 

Respuesta 46)  
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Las luminarias las suministra la empresa adjudicada. 

Pregunta 47)  

Subsuelo: Confirmar que no hay trabajos en locales 1, 3, 9, 11 y 13. 

Respuesta 47)  

En los destinos que ya fueron entregados a ANEP no se deberá realizar tareas, salvo que haya 

temas aún pendientes. Por ejemplo, en piso 12 las oficinas ya fueron entregadas, sin embargo, 

las aberturas de hierro no están avanzadas al 100% ya que falta tratamiento y dejarla en 

funcionamiento de apertura, sin filtraciones y sin oxido. 

Pregunta 48)  

Subsuelo: Deben cotizarse loa rubros 26.16.03 al 26.16.07 del Componente 1? 

Respuesta 48)  

Ya fue realizado, no hay que cotizar. 

Pregunta 49)  

Subsuelo: Si deben considerarse trabajos en el local 33 o se considera integrado a 

circulaciones generales del edificio y por tanto no incluidos en este llamado. 

Respuesta 49)  

Local 33 en subsuelo - no es parte de esta licitación. Tampoco los halls de acceso del subsuelo 

y del piso 12. 

Pregunta 50)  

Subsuelo: Se solicita aclaración sobre el trazado del muro divisorio interno al local 08 y si su 

ejecución incide sobre otros rubros a cotizar. 

Respuesta 50)  

El local 8 de SS Reprodocumentacion. En ese local está trabajando en este momento ANEP 

para poder llevar las fotocopiadores y se pueda trabajar allí, pero van a quedar trabajos para 

que realice la empresa adjudicada (VER ANEXO II). Allí hay que realizar el tabique de yeso que 

separa con el local 35, hay que cambiar una abertura al patio y terminar baño y pileta. Para 

realizar estos trabajos la empresa debe hacer una separación con OSB o similar para evitar 

que el polvo dañe las maquinarias (vallado provisorio lo más hermético posible). 

Pregunta 51)  

Subsuelo: En el Pozo Patio. ¿solo se modifica la Accesibilidad para poder retirar el equipo de 

bombeo en caso de requerir servicio? O ¿se modifica la accesibilidad y se incorpora un nuevo 

equipo de idénticas características para cumplir con la normativa? 
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Respuesta 51)  

El equipo de bombeo se debe colocar BOMBAS NUEVAS como indica planta SOB-SS. 

Pregunta 52)  

Subsuelo: En el Pozo de reguera en subsuelo se solicita aclarar el alcance de los trabajos 

solicitados, ya que lo existente no está conforme a la normativa ni coincide con el plano 

proporcionado. 

Respuesta 52)  

Se vio con proyectistas que el pozo existente tiene la capacidad requerida por eso se decidió 

dejarlo, de todos modos, se debe limpiar y dejar en condiciones y colocar las bombas. 

Pregunta 53)  

Subsuelo: Respecto al grupo electrógeno solicitamos aclaración sobre lo que se cotiza 

(conductores, si lleva doble vía y su ubicación, etc.) 

Respuesta 53)  

Se debe recolocarlo y dejarlo en funcionamiento ver AL00-SS y AL04-SS y memoria MCP-SS. 

Pregunta 54)  

Nivel 12: ELECTRICA -En el piso 12 se constató la falta de conductor de tierra a varios circuitos 

de los puestos de trabajo. (ejemplo, uno tablero tiene 16 interruptores combinados y solo 3 

cables conectados en la barra de tierra). Solicitamos aclarar si debe incluirse la corrección de 

esta situación. 

Respuesta 54)  

Si, la empresa adjudicada deberá dejar toda la instalación en perfecto estado como pide los 

recaudos gráficos y memoria. 

Pregunta 55)  

Nivel 12: Debe cotizarse suministro e instalación de cerradura en todas las puertas de ducto 

del Nivel 12? 

Respuesta 55)  

Si. 

Pregunta 56)  

Nivel 12:  Sobre el rubro 4 del Componente 2: -debe cotizarse aplicar membrana líquida en 

tapas de ductos? -dónde debe considerarse geotextil? 

Respuesta 56)  
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GEOTEXTIL de 300g/m2 en toda la superficie que recibe los apoyos del deck de madera. Esta 

es la terminación pedida por proyectistas para apoyo deck.  

Pregunta 57)  

Nivel 12: Debe cotizarse lo detallado en la lámina A01 Cierre de piso en archivo Local 12.? 

Respuesta 57)  

Esa tarea ya está realizada. 

 


