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Pregunta 58)  

Piso 12: Rubro 11,8 Marca que falta un 10%. ¿A qué locales o paramentos corresponde este 

10% para poder metrarlo? 

Respuesta 58)  

Ya se realizaron en su totalidad. No se avanzó al 10% porque se colocaron menos ml que lo 

presupuestado. 

Pregunta 59)  

Piso 12 sector 1: Aclarar si deben cotizarse 12 macetas tipo cubo como se detalla en la 

Memoria, además de las 4 rectangulares graficadas en planta, y en que reglón se indica su 

costo. 

Respuesta 59)  

Si, se deben cotizar. Si no hay rubro las empresas lo pueden agregar. Después, en obra, se 

verá con proyectistas si se colocan todas, en el caso de no colocarse todas no se avanzará al 

100%. 

Pregunta 60)  

Piso 12 sector 1: Aclarar si debe cotizarse el protector de muro indicado en el rubro 11.8. 

Respuesta 60)  

Ya se realizaron en su totalidad. No se avanzó al 10% porque se colocaron menos ml que lo 

presupuestado. 

Pregunta 61)  

Piso 12 sector 1: Aclarar si deben cotizarse los tipos del Rubro 12-ALUMINIO indicados en el 

Excel” Situación de Avance” como no completados 100%. 

Respuesta 61)  
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Cuando hay rubros avanzados y falta el 10% eso quiere decir que falta algún ajuste de la 

abertura. 

Pregunta 62)  

Piso 12 sector 1: Aclarar si debe cotizarse en el rubro 17.2.4 Protector para madera 

transparente tipo en C01. 

Respuesta 62)  

Ya se realizaron en su totalidad. No se avanzó al 10% porque se colocaron menos ml que lo 

presupuestado. 

Pregunta 63)  

Piso 12 sector 1: Definir el alcance del aumento de carga solicitado en el punto 21.21. 

Respuesta 63)  

Ver memorias de eléctrico. 

Pregunta 64)  

Piso 12 sector 1: Definir el alcance de los trabajos solicitados en el rubro 21.24 Tableros 

Completos. 

Respuesta 64)  

Ver memorias de eléctrico.  

Pregunta 65)  

Piso 12 sector 1: Aclarar si deben cotizarse las luminarias del rubro 21.21 indicados en el 

Excel” Situación de Avance” como no completados 100%. 

Respuesta 65)  

El rubro 21,21 (aumento de carga) está al 0%. 

Pregunta 66)  

Piso 12 sector 1: Aclarar si deben cotizarse los rubros 21.29 / 21.31 / 21.32. 

Respuesta 66)  

21,29 timbres y porteros no se colocarán / 21,31 pruebas ya se realizaron 21,32 falta realizar 

y se debe cotizar. 

Pregunta 67)  

Piso 12 sector 1: Definir el alcance del rubro 22.6. Equipo aire acondicionado. 

Respuesta 67)  

Ya están en funcionamiento los AA. 
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Pregunta 68)  

Piso 12 sector 1: Definir el alcance de la garantía de 10 años solicitada para la membrana ya 

colocada a reparar. Otorgar una garantía de ese alcance implica realizar el trabajo desde cero. 

Respuesta 68)  

Se deberá hacer todos los trabajos para garantizar la estanqueidad de la terraza una vez 

retirados los caños. Luego se deberá realizar prueba de agua 48 hs. Comprobando la 

estanqueidad, se dará paso a la realización del deck. La empresa dará garantía hasta la firma 

del acta de recepción definitiva. 

Pregunta 69)  

Piso 12 sector 2: Aclarar si deben cotizarse el rubro 5.1.1 Local 24. 

Respuesta 69)  

Ver respuesta 26. 

Pregunta 70)  

Piso 12 sector 2: Definir el alcance de los trabajos solicitados en el rubro 9.1.2.1 Reparación 

de revoques exteriores. 

Respuesta 70)  

No se deben reparar revoques exteriores. 

Pregunta 71)  

Piso 12 sector 2: Definir el alcance de los trabajos solicitados en el rubro 9.3.2 -Pavimentos 

exteriores. 

Respuesta 71)  

Falta corregir la instalación del AA, rehacer deck en esa parte. 

Pregunta 72)  

Piso 12 sector 2: Aclarar si debe cotizarse el protector de muro indicado en el rubro 11.80. 

Respuesta 72)  

No hay que cotizar, se colocaron menos ml que lo presupuestado por eso no está avanzado 

al 100%. 

Pregunta 73)  

Piso 12 sector 2: Aclarar si debe cotizarse el protector para madera indicado en el rubro 

17.2.4. 

Respuesta 73)  
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No hay que cotizar, se colocaron menos ml que lo presupuestado por eso no está avanzado 

al 100%. 

Pregunta 74)  

Piso 12 sector 2: Definir el alcance del aumento de carga solicitado en el punto 21.21. 

Respuesta 74)  

Ver memoria de eléctrico. El aumento de carga aun no está realizado. 

Pregunta 75)  

Piso 12 sector 2: Aclarar si deben cotizarse las luminarias del rubro 21.27 indicados en el 

Excel” Situación de Avance” como no completados 100%. 

Respuesta 75)  

Las luminarias que tienen avance 95% o 97% le falta algún ajuste, J7 en terraza falta colocar. 

Pregunta 76)  

Piso 12 sector 2: Aclarar si debe cotizarse el rubro 21.32. 

Respuesta 76)  

Si, se debe cotizar. 

Pregunta 77)  

Piso 12 sector 2: Definir el alcance del rubro 22.60 Equipo aire acondicionado. 

Respuesta 77)  

Ya están colocados funcionando. 

Pregunta 78)  

Subsuelo sector 1: Definir el alcance de la reparación a realizar en la abertura Cr7 y en que 

renglón se cotiza. 

Respuesta 78)  

Cr07 no está graficada en planta sector 1. 

Pregunta 79)  

Subsuelo sector 1: Aclarar el alcance del rubro 21.19.10 Luminarias existentes. Adecuación. 

Respuesta 79)  

Donde se indica E (existente) se debe realizar todas las tareas necesarias para dejarlas en 

funcionamiento. 

Pregunta 80)  

Subsuelo sector 2: Aclarar el alcance del rubro 16.10. Tipo Px - Mesada (incluye suministro y 

colocación. 
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Respuesta 80)  

Ese es el título del rubro, ya están colocadas las mesadas. 

Pregunta 81)  

Subsuelo sector 2: Aclarar el número de equipos de aire acondicionado a instalar indicados 

en el rubro 21.22. 

Respuesta 81)  

Faltan colocar 2 AA. 

Pregunta 82)  

Subsuelo sector 1: El rubro 6,16,1 Tiene un avance del 80 %, podrían identificar que muros 

faltan para poder metrarlos o indicar un metraje que solicitan coticemos? 

Respuesta 82)  

Falta realizar el tabique en local 35 deposito y fotocopiadora y falta el tabique entre del local 

29 y el sector 3 corredor. 

 


